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ROZSAH PRACÍ 

 

1.1. Přehled 

Americké velvyslanectví uzavírá smlouvu na rekonstrukci systému Měření a regulace 

pro kotelnu ve svém objektu v Praze 6, Bubenči, podle zpracované projektové dokumentace, 

která je součástí podkladů ke zpracování nabídky do výběrového řízení. 

Nový systém bude cele provozuschopný a všechny oblasti podílející se na činnosti 

systému, budou plně funkční. 

Stávající plynová nízkotlaká kotelna umístěná s suterénu v samostatné místnosti je 

zdrojem pro vytápění objektu.. Technické řešení kotelny zůstane zachováno ve stávající 

podobě 

V nabídnutém řešení budou respektovány požadavky závazných norem a předpisů 

platných v České republice vztahující se k předmětu díla. 

  

1.2. Rozsah prací a dodávek 

 

Rozsah prací zahrnuje: 

 

1) Zpracování nabídky ke kompletní rekonstrukci Systému MaR podle objednatelem 

předaného prováděcího projektu. Součástí nabídky bude i revize elektro a projekt 

skutečnéh provedení.   

2) Pro schválení Velvyslanectvím, připraví kontraktor časový harmonogram určující 

minimální čas k provedení díla a zahrnující i plán demontáží, příp. bouracích prací a 

stavebních přípomocí, plán postupu instalace, plán úklidu a termín dokončení díla. Úklid 

po práci bude prováděn denně před koncem pracovní doby montérů. 

3) Dodávka a instalace  budou obsahovat kompletní systém MaR podle objednatelem 

předaného projektu, veškerý elektroinstalační materiál, instalační lišty i materiál potřebný 

pro rekonstrukci degradovaných částí stávajících elektrorozvodů.  

4) Případné stavební práce budou obsahovat dodávky veškerých prvků pro osazení jednotek 

a montáž. Veškerá nová  elektrická  kabelová vedení budou ukryta ve schválené 

adjustáži. Dokončovací práce budou obsahovat kvalitní zednické opravy narušených 

omítek, budou-li nutné, přemalby, závěrečný kompletní úklid a uvedení všech dotčených 

povrchů, ploch a prostor do původního stavu. 

5) Uvedení systému do provozu a otestování za přítomnosti pověřeného pracovníka 

Objednatele (COR) 

6) Zaškolení obsluhy Objednatele, poskytnutí veškerých manuálů pro ovládání zařízení 

7) Instalace veškerých zařízení bude provedena podle instalačních manuálů výrobce 

8) Odvezení a likvidace veškeré suti, odpadů a zbytkových materiálů a předání potvrzení 

této likvidaci podle zákona.  

  

Nabídka bude obsahovat: 

 

o Nabídkový rozpočet 

o Seznam použitých materiálů a zařízení 

o Technická data použitých materiálů a zařízení 
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o Harmonogram prací 

o Další informace uvedené níže 

 

Dokumentace k předání díla bude obsahovat: 

 

o Projekt skutečného provedení vč. příslušných výkresů a Technické zprávy 

o Provozní a manipulační manuály 

o Technické listy použitých materiálů 

o Prohlášení o shodě pro materiály a technologické procesy 

o Protokol provedené provozní zkoušky 

o Bezpečnostní předpisy pro provoz zařízení 

o Revizi elektro 

o Předávací protokol 

 

 

Předání dokončeného díla vč. dokumentace skutečného provedení bude učiněno Předávacím 

protokolem s podpisy smluvních stran a zápisem do Stavebního deníku o ukončení prací. 

 

 

Ostatní požadavky: 

 

1) Zhotovitel je povinen seznámit se s rozsahem prací uvedeným v tomto popisu 

2) Zhotovitel je povinen provést průzkum stavby pro ověření všech stávajících podmínek, 

které budou ovlivňovat provádění díla, a to včetně ověření vzdáleností a ploch. 

3) Zhotovitel provede prohlídku předmětu díla a ověří potřebné výměry tak, aby mohl 

odpovědně zpracovat nabídkový rozpočet a provést funkční instalace a kvalitní práci. 

4) Doba trvání a způsob provádění prací a konstrukcí nesmí být v rozporu nebo omezovat 

provoz objektu 

5) Zhotovitel je povinen koordinovat s Velvyslanectvím USA práce, chování a pohyb svých 

pracovníků a subdodavatelů na stavbě, stejně tak jako dodávky, skladování a manipulaci 

s materiály, a převzít odpovědnost za jejich případná porušení. 

6) Dodavatel je povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce v souladu se všemi 

bezpečnostními předpisy, které jsou závazné v České republice, a předpokládá se, že nese 

veškerou odpovědnost v případě jejich porušení 

7) Umístění skládky materiálů, vybouraných hmot a kontejnerů bude určeno ve spolupráci 

zhotovitele a objednatele. 

8) Nabídka bude obsahovat seznam řídících prvků a materiálů vč. výrobců a záruční doby.  

9) Všechny použité materiály budou nové a použité podle doporučení výrobců. Materiály 

budou mít všechna potřebná schválení a vyznačení záruk od výrobců.  

10) Před započetím prací předloží zhotovitel objednateli pro schválení harmonogram prací a 

popis předpokládaných výrobně-technologických procesů se zvláštním zřetelem ke 

svařování oceli a řezání kovů.  

11) Zhotovitel poskytne Objednateli Technickou dokumentaci, Technické listy a 

Bezpečnostní doporučení k použitým materiálům pro ověření a schválení před započetím 

prací. 

12) Po schválení výše uvedených požadavků a vydání Rozhodnutí o započetí stavby bude 

zhotovitel provádět stavbu v souladu se schváleným harmonogramem a s použitím 

povolených materiálů.  
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13) Zhotovitel bude mít na stavbě, po celou dobu jejího trvání, svého zástupce – technický 

dozor. Doporučuje se, aby tento pracovník byl schopen komunikovat v angličtině. 

 

14) Zhotovitel poskytne záruční servis na provedený systém nejpozději do 24 hodin po dni 

oznámení závady 

15) Záruční doba na dílo bude 5let od předání a převzetí díla, záruční doba pro zařízení podle 

výrobce 

 

 

1.3. Plán prací 

 

Zhotovitel vytvoří plán technologického postupu a fází provádění, a předloží ho ke schválení 

zástupcům velvyslanectví USA. 

 

Zahájení prací: Práce bude zahájena podle data dohodnutého mezi zhotovitelem a 

zástupcem objednatele (COR), ale v každém případě musí začít nejpozději do 30 dnů po datu 

podpisu smlouvy. 

 

Délka práce: Délka práce nesmí být delší než 20 pracovních dnů. 

 

Trvání ani provádění prací nesmí ovlivnit práce,aktivity nebo bydlení v předmětném objektu. 

 

 

1.4. Požadovaná kvalifikace potenciálních zhotovitelů 

 

Zhotovitel musí vlastnit příslušná oprávnění a prokázat technické schopnosti vykonávat tuto 

práci, což zahrnuje prokázání schopností nejen pro instalace systémů MaR, ale i použití 

speciálních technologií podle popsaných postupů, elektroinstalační práce atd.. Subdodavatelé 

mohou, se souhlasem objednatele, vydaným ještě před zahájením stavebních prací, pracovat 

na díle, pokud splňují požadovanou kvalifikaci. 
 
Dodavatelé musí mít minimálně 5 let odborných zkušeností z provádění obdobných systémů 

a souvisejících prací, které budou dodány v rámci tohoto projektu. 
 
Dodavatel poskytne nejméně pět (5) odkazů, na podobné, jím již provedené projekty, s 

obdobným typem materiálů, technologií a systémů. 

 

Odkazy musí obsahovat: 

 

- Typ a velikost díla 

- Název stavby a adresu a jméno klienta 

- Kontakt na zástupce klientů, kteří mohou poskytnout informace k referenčním objektům 

 
Zhotovitel poskytne manuály, Technickou zprávu a požadované výkresy jak v anglické tak 

české verzi. 


